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kabel elektryczny lub telefoniczny

przyłącze wodociągowe

Przed wykopem sieci wodociągowej, lub kanalizacji 
sanitarnej zabezpieczyć kabel elektryczny, osłoną 
rurową, firmy AROT typu A 110 PS, 

Ø110/100,l=3,0m

Rura osłonowa - zabezpieczenie kabla

końce rury uszczelnić 
pianką poliuretanową

rura osłonowa dzielona typu A 110 PS

kabel podwiesić do krawędziaka 
o wym. 100x100 mm, l = 3,0 m

Zabezpieczyć podparcie rury za wykopem 
od 50 do 60 cm

przekrój wzdłuż kabla elektrycznego lub kabla telefonicznego

przekrój wzdłuż sieci wodociągowej lub kanalizacji sanit.

rura robocza sieci  wodoc. lub kanaliz.

Załącznik nr 2
do projektu  sieci  wodociągowej

Kolizja kabla - telefonicznego, elektrycznego 

z siecią wodociągową lub kanalizacji sanitarnej


